
※ < は定量下限値未満

令和３年度　ペルフルオロオクタンスルホン酸（PFOS）及びペルフルオロオクタン酸（PFOA）

採水場所

採水日

天候

水温

第１水源（越辺川） 第２水源（黒山湧水）

令和3年7月8日

雨

19.1 ℃

令和3年7月8日

雨

17.5 ℃

基準値 0.00005mg/L　 0.00005mg/L　

測定結果 <　0.000005mg/L　 <　0.000005mg/L　

採水場所 膜ろ過出口水（大満浄水場）

測定結果 <　0.000005mg/L　

原水

浄水

水温 19.4 ℃

基準値 0.00005mg/L　

採水日 令和3年7月8日

天候 雨


