
検査計画頻度（回／年）

給水栓

目１３ ジクロロアセトニトリル 0.01以下 2

目１４ 抱水クロラール 0.02以下 2

目１５ 農薬類　*１ 1以下　*２ 1

目１９ 遊離炭酸 20以下 2

目２７ 腐食性（ランゲリア指数） -1～0以下 2

目２８ 従属栄養細菌 2,000以下 2

目３０ アルミニウム及びその化合物 0.1以下 2

目３１
ペルフルオロオクタンスルホン酸
（PFOS）及びペルフルオロオクタン
酸（PFOA)

0.000050以下 1

備考 ①　*１の農薬類は、５３種類の農薬について検査を行います。

②　*２は、各農薬の検出値と目標値との比の総和で、単位ではありません。

項目 検査計画頻度（回／年）

№ 原水

1 クリプトスポリジウム 4 第１水源：3回/年、第2水源：1回/年

2 ジアルジア 4 第１水源：3回/年、第2水源：1回/年

3 指標菌 4

水質検査表（４）　水質管理目標設定項目

独自に行う水質項目

目標値（㎎／Ｌ）項　　　　　　目番号

備　　　　考

水質検査表（５）　越生町が独自に行う水質検査


